
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ PLC (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ)

N
A

M
E

ΥΛΙΚΟ

DI DO AI AO Β

Μέτρηση Ροής FM1 1 0 1 0 0
Mag Η/Μ παροχόµετρο 1
Er Η/Μ παροχόµετρο Alarm 1

Αντλία Pmp 20 8 4 0 0
Sts Λειτουργία 4
Err Σφάλµα Inverter 4

Rst Reset Σφάλµατος Inverter 4

Ι Απορροφούµενo Ρεύµα από Inv 4

Q Κατάσταση Αυτόµατου ∆ιακόπτη 4

Hand Επιλογικός ∆ιακόπτης σε Manual 4

Auto Επιλογικός ∆ιακόπτης σε Auto 4

Cmd Εντολή ΟΝ/OFF Αντλίας 4

Ποιοτικά Χαρ. Νερού Qlt 3 2 5 0 0
RCl Υπολειµατικό Χλώριο 1
Trb Θολότητα (turbidity) 1

Ph Αλκαλικότητα – οξύτητα 1

Cdt Αγωγιµότητα (conductivity) 1

Clr ∆είκτης χρώµατος

Cl Έλεγχος Χλωριωτή 2

ClErr Alarm Χλωριωτή 1

ClLv Στάθµη ∆εξαµενής Χλωρίου 2

Tmp Θερµοκρασία 1

Μεταδότες Πίεσης Pre 0 0 1 0 0

Pr Πίεση στην έξοδο του αγωγού 1

Ηλεκ/κός Πίνακας Brd 11 0 0 0 5

CS Θέση Αυτόµατου ∆ιακόπτη 1

24ac Τροφοδοσία 24VDC 1

24dc Μετασχηµατιστής  24VAC 1

12dc Τροφοδοσία  12VDC 1
V Τάση 1
I Ένταση 1

Cosf Συντελεστής ισχύος 1

kW Απορροφούµενη Ισχύς 1

kVar Άεργη ισχύς 1

Ph Ασυµµετρία Φάσεων 1

Err Γενικό σφάλµα 1

Bat Κατάσταση UPS 1

Ασφάλεια Χώρου Alarm 2 0 0 0 0

TS Μαγνητικός ∆ιακόπτης 1

US Αισθητήρας Υπερήχων 1

ΣΥΝΟΛΟ 37 10 11 0 5

20% 44 12 13 0 6

KΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

Ι/Ο



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ PLC (ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ)

N
A

M
E

ΥΛΙΚΟ

DI DO AI AO Β DI DO AI AO Β DI DO AI AO Β DI DO AI AO B DI DO AI AO Β DI DO AI AO Β DI DO AI AO Β DI DO AI AO Β DI DO AI AO Β DI DO AI AO Β DI DO AI AO Β DI DO AI AO Β DI DO AI AO Β DI DO AI AO Β DI DO AI AO Β DI DO AI AO Β
Μέτρηση Ροής FM1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0
Mag Η/Μ παροχόµετρο  1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Err Η/Μ παροχόµετρο  Alarm 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Αντλία Pmp 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0
Sts Λειτουργία 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Th Θερµικό 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Q Κατάσταση Αυτόµατου ∆ιακόπτη
Hand Επιλογικός ∆ιακόπτης σε Manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Auto Επιλογικός ∆ιακόπτης σε Auto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cmd Εντολή ΟΝ/OFF Αντλίας 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ι Απορροφούµενo Ρεύµα

Ποιοτικά Χαρ. Νερού Qlt 3 2 1 0 0 3 2 1 0 0 3 2 1 0 0 3 2 1 0 0 3 2 1 0 0 3 2 1 0 0 3 2 1 0 0 3 2 1 0 0 3 2 1 0 0 3 2 1 0 0 3 2 1 0 0 3 2 1 0 0 3 2 1 0 0 3 2 1 0 0 3 2 1 0 0 3 2 1 0 0
RCl Υπολειµατικό Χλώριο 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cl Έλεγχος Χλωριωτή 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ClErr Alarm Χλωριωτή 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ClLv Στάθµη ∆εξαµενής Χλωρίου 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Tmp Θερµοκρασία

Στάθµη Γεώτρησης Drl 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0
LLL Ξηρά λειτουργία 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
An Αναλογική στάθµη 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Μεταδότες Πίεσης Pre 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
An Πίεση στην έξοδο του αγωγού 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ηλεκ/κός Πίνακας Brd 4 0 0 0 5 4 0 0 0 5 4 0 0 0 5 4 0 0 0 5 4 0 0 0 5 4 0 0 0 5 4 0 0 0 5 4 0 0 0 5 4 0 0 0 5 4 0 0 0 5 4 0 0 0 5 4 0 0 0 5 4 0 0 0 5 4 0 0 0 5 4 0 0 0 5 4 0 0 0 5
CS Θέση Αυτόµατου ∆ιακόπτη 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24dc Τροφοδοσία  24VDC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V Τάση 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I Ένταση 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cosf Συντελεστής ισχύος 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
kW Απορροφούµενη Ισχύς 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
kVar Άεργη ισχύς 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ph Ασυµµετρία Φάσεων 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
UPS Σφάλµα αδιάληπτης τροφοδοσίας 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ασφάλεια Χώρου Alarm 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
TS Μαγνητικός ∆ιακόπτης 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
US Αισθητήρας Υπερήχων

ΣΥΝΟΛΟ 14 3 4 0 5 14 3 4 0 5 14 3 4 0 5 15 3 5 0 5 14 3 4 0 5 14 3 4 0 5 14 3 4 0 5 14 3 4 0 5 14 3 4 0 5 14 3 4 0 5 14 3 4 0 5 14 3 4 0 5 14 3 4 0 5 14 3 4 0 5 14 3 4 0 5 14 3 4 0 5
20% 17 4 5 0 6 17 4 5 0 6 17 4 5 0 6 18 4 6 0 6 17 4 5 0 6 17 4 5 0 6 17 4 5 0 6 17 4 5 0 6 17 4 5 0 6 17 4 5 0 6 17 4 5 0 6 17 4 5 0 6 17 4 5 0 6 17 4 5 0 6 17 4 5 0 6 17 4 5 0 6

Ι/Ο Ι/Ο Ι/Ο Ι/ΟΙ/Ο Ι/Ο Ι/Ο Ι/ΟΙ/Ο Ι/Ο Ι/Ο Ι/ΟΙ/Ο Ι/Ο Ι/Ο Ι/Ο

Γεώτρηση  ΜΕΣΙΑΝΟΥ (ΝΕΑ)Γεώτρηση  ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ ΝEA (ΣΤΡΑΤΟΠ Γεώτρηση  ΚΕΤΕ4 ΤΕΛΓεώτρηση  ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥΓεώτρηση  ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ (ΝΕΑ Γεώτρηση  ΠΑΡΑΛΙΜΝΗ Γεώτρηση  ΜΕΣΙΑΝΟΥΓεώτρηση  ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ (ΝΕΑ) Γεώτρηση  ΚΕΤΕ 1 Γεώτρηση  ΚΕΤΕ 2 Γεώτρηση  ΚΕΤΕ 3 (ΠΕΝΤ/ΝΟΥΓΕΩΤΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ Γεώτρηση  ∆ΡΟΣΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗ 501



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ PLC (∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ)

N
A

M
E

ΥΛΙΚΟ Ι/Ο Ι/Ο Ι/Ο Ι/Ο

DI DO AI AO DI DO AI AO DI DO AI AO DI DO AI AO DI DO AI AO DI DO AI AO DI DO AI AO DI DO AI AO DI DO AI AO DI DO AI AO DI DO AI AO DI DO AI AO

Ηλεκτρική Βάνα BV1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CmdOn Εντολή ΟΝ 1
CmdOf Εντολή Off 1
Μέτρηση Ροής FM1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Mag Η/Μ παροχόµετρο 1 2 1 1 2 1
Pls Παλµικό 1 2 1 1 2 1

Ποιοτικά Χαρ. Νερού Qlt 0 0 0 0 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 2 5 0
RCl Υπολειµατικό Χλώριο 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Trb Θολότητα (turbidity) 1 1

Ph Αλκαλικότητα – οξύτητα 1 1

Cdt Αγωγιµότητα (conductivity) 1 1

Clr ∆είκτης χρώµατος

Cl Χλωριωτής 2 2

Cl Χλωριωτής Σφάλµα 1 1

ClLv Στάθµη ∆εξαµενής Χλωρίου 2 2

Tmp Θερµοκρασία 1 1

Στάθµη ∆εξαµενής Lvl 4 0 1 0 3 0 1 0 3 0 1 0 3 0 1 0 3 0 1 0 3 0 1 0 3 0 1 0 3 0 1 0 3 0 1 0 3 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0

H Άνω στάθµη 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

HH Υπερχείλιση 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

L Κάτω στάθµη 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

LL Ξηρά λειτουργία 1

An Αναλογική στάθµη 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ηλεκ/κός Πίνακας Brd 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 4 0 1 0

24dc Τροφοδοσία 24VDC 1
V Τάση Μπαταρίας 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Err Γενικό σφάλµα 1

UPS Σφάλµα αδιάληπτης τροφοδοσίας 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

UPS DC bus Ok 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ασφάλεια Χώρου Alarm 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0

TS Μαγνητικός ∆ιακόπτης 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

US Αισθητήρας Υπερήχων 1

ΣΥΝΟΛΟ 4 0 1 0 8 2 8 0 4 0 3 0 6 0 4 0 6 2 4 0 8 0 5 0 6 0 3 0 6 0 3 0 6 0 3 0 6 0 3 0 6 0 3 0 10 2 7 0

20% 5 0 1 0 10 2 10 0 5 0 4 0 7 0 5 0 7 2 5 0 10 0 6 0 7 0 4 0 7 0 4 0 7 0 4 0 7 0 4 0 7 0 4 0 12 2 8 0

Ι/Ο Ι/Ο Ι/ΟΙ/Ο Ι/Ο Ι/Ο Ι/ΟΙ/Ο Ι/Ο Ι/Ο Ι/Ο

∆εξαµενή ΜΕΣΙΑΝΟΥ Υ∆ΑΤ/ΡΓΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ ∆εξαµενή ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ∆εξαµενή ΑΜΠΕΛΙΩΝ ∆εξαµενή ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ∆εξαµενή ΑΡΧΟΝΙΚΟΥ ∆εξαµενή ΜΕΛΙΣΣΙΟΥKΕΝΤΡΙΚΟ  ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΥ Υ∆ΑΤ/ΡΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΥ ∆εξαµενή ∆ΑΜΙΑΝΟΥ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ PLC (ΦΡΕΑΤΙΑ)

N
A

M
E

ΥΛΙΚΟ

DI DO AI AO Bus DI DO AI AO Bus DI DO AI AO Β DI DO AI AO Β
Ηλεκτρική Βάνα BV1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CmdOn Εντολή ΟΝ 1
CmdOf Εντολή Off 1
Μέτρηση Ροής FM1 3 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0
Mag Η/Μ παροχόµετρο 3 1 1 1
Pls Παλµικό 3 1 1 1

Αντλία Pmp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 5 1 0 0 0
Sts Λειτουργία 1 1
Th Θερµικό 1 1
Q Κατάσταση Αυτόµατου ∆ιακόπτη
Hand Επιλογικός ∆ιακόπτης σε Manual 1 1
Auto Επιλογικός ∆ιακόπτης σε Auto 1 1
Cmd Εντολή ΟΝ/OFF Αντλίας 1 1
Ι Απορροφούµενo Ρεύµα
FSw ∆ιακόπτης ροής 1 1

Ποιοτικά Χαρ. Νερού Qlt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 3 2 0 0 0
Cl Έλεγχος Χλωριωτή 2 2
ClErr Alarm Χλωριωτή 1 1
ClLv Στάθµη ∆εξαµενής Χλωρίου 2 2

Στάθµη Γεώτρησης Drl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0
LLL Ξηρά λειτουργία 1 1
An Αναλογική στάθµη 1 1

Μεταδότες Πίεσης Pre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
An Πίεση στην έξοδο του αγωγού 1 1
Ηλεκ/κός Πίνακας Brd 2 0 1 0 0 2 0 1 0 0 3 0 0 0 5 3 0 0 0 5
CS Θέση Αυτόµατου ∆ιακόπτη 1 1
24dc Τροφοδοσία 24VDC 1 1
V Τάση 1 1
I Ένταση 1 1
Cosf Συντελεστής ισχύος 1 1
kW Απορροφούµενη Ισχύς 1 1
kVar Άεργη ισχύς 1 1
Ph Ασυµµετρία Φάσεων 1 1
Bat Τάση µπαταρίας 1 1
UPS Σφάλµα αδιάληπτης τροφοδοσίας 1 1
UPS DC bus Ok 1 1
Ασφάλεια Χώρου Alarm 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
TS Μαγνητικός ∆ιακόπτης 1 1 1 1
US Αισθητήρας Υπερήχων

ΣΥΝΟΛΟ 6 2 4 0 0 3 0 2 0 0 14 3 3 0 5 14 3 3 0 5
20% 7 2 5 0 0 4 0 2 0 0 17 4 4 0 6 17 4 4 0 6

Ι/Ο Ι/Ο Ι/Ο Ι/Ο

EΛΑΙΩΝΑ TΣΙΤΙΡΙ∆Η ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΑΣ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ PLC (Σταθµοί Ποιότητας)

N
A

M
E

ΥΛΙΚΟ

DI DO AI AO DI DO AI AO

Ποιοτικά Χαρ. Νερού Qlt 0 0 5 0 0 0 5 0
RCl Υπολειµατικό Χλώριο 1 1
Trb Θολότητα (turbidity) 1 1

Ph Αλκαλικότητα – οξύτητα 1 1

Cdt Αγωγιµότητα (conductivity) 1 1

Tmp Θερµοκρασία 1 1

Ηλεκ/κός Πίνακας Brd 1 0 1 0 1 0 1 0

Err Σφάλµα 1 1

Bat Τάση µπαταρίας 1 1

Ασφάλεια Χώρου Alarm 1 0 0 0 1 0 0 0

TS Μαγνητικός ∆ιακόπτης 1 1

US Αισθητήρας Υπερήχων

ΣΥΝΟΛΟ 2 0 6 0 2 0 6 0

20% 2 0 7 0 2 0 7 0

Ποιότητα Πόλεως 1 Ποιότητα Πόλεως 2

Ι/Ο Ι/Ο


